
Elektrilevi OÜ poolt paigaldatud kaabel (hoone keldris keras),
(LK - Loode tn. 5 sisestus-arvesti keskus SAK)
AXPK 4G35, Ltrass/kaabel=19/30m.
Paigaldamine kuni keskuseni SAK käesoleva töö mahus.

Projekteeritav Loode tn. 5 elamu sisestus ja arvesti kilp
SAK (vt. joonis E-2). Paigaldatud I korrusel tuulekoja
seinale vasakul poole.

Jaotuskilp 885JK ja liitumiskilp (kinnistu piiril)
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Projekteeritav maandusseade Loode tn. 5 elamule
(vt. joonis E-3).

Tellija

Objekt:

Joonise nimetus:

Pj
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 Kristiine LOV, Tallinn
Elektripaigaldis

PLAAN

Mõõtkava:

.

Staadium:

PP

Koostatud / trükitud:
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Elamu üleviimine TN juhistikusüsteemile

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD JAOTUS/MÕÕTEKILP

0,4 kV KAABELLIIN

OLEMASOLEV 0,4 kV JAOTUS-LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD MAANDUSSEADE 

PROJEKTEERITUD MAANDUSJUHT


